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Figur 1. Det utrymme som fastighetens

vattenmdatare kraver.
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Vattenmataren bor placeras | ett ldmpligt
utrymme, ddar den latt kan installeras
ovldsas, servas och bytas ut.

Den bor skyddas mot kold, hetta och
ovrig skadlig inverkan.

Endast vattenverket har rdtt att installera,
reparera, avldgsna, koppla eller kontrollera
vattenmataren eller bryta vattenmdtarens
forsegling.
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